
太陽光発電施設の設置等に関する条例 

維持管理等計画（公表用） 
事 業 名 称 栗駒猿飛来太陽光発電所 
事 業 地 

（土地の地番は全筆記入すること。） 宮城県栗原市栗駒猿飛来中長楽沢１他２２筆 

設備ＩＤ 
（ＦＩＴ認定を受けている場合） A６７５０９８B０４ 

設備の責任者 

住所 
（法人にあっては，主たる

事務所の所在地） 

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目４−３３ 
トレンドビル５階 

氏名 
（法人にあっては，名称及

び代表者氏名） 

株式会社久保田本店 
代表取締役 久保田 定 

電話番号 ０２２−２２２−８７３５ 

実際に維持管理等を行う者 
（委託の場合は、委託先） 

住所 
（法人にあっては，主たる

事務所の所在地） 

岩手県滝沢市巣子１５２−４０５ 

氏名 
（法人にあっては，名称及

び代表者氏名） 

株式会社東北制御設計 
代表取締役 細田 浩 

電話番号 ０１９−６５６−６６４５ 

人員配置及び体制計画 
責任者： １ 名（電気主任技術者）細田 浩 
作業員： ３ 名 

維持管理等の内容・方法 
※作業時期は変更となる場合があ

ります。 

年次点検  

 点検の時期 毎年 3 月 

 内容・方法 

外観点検、高圧関係絶縁抵抗測定、接地抵抗
測定、地絡方向継電器試験、過電流継電器試
験、地絡過電圧継電器試験、不足電圧継電器
試験、低圧関係絶縁抵抗測定 

月次点検  

 点検の時期 毎年６・９・１２月 

 内容・方法 
外観点検、電圧・負荷電流測定、低圧回路の
絶縁抵抗測 

除草作業の時期 毎年５・８・１０月 
その他  

参考様式 


